
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

173 GX-B1422/23-6-24001 2024.6.23 合格

174 GX-B1304/21-6-24023 2024/6/28 综合判定合格



175 GX-B1304/21-6-24024 2024/6/28 综合判定合格

176 GX-B1303/21-6-24017 2024/6/28 综合判定合格

177 GX-B1495/20-6-24728～24742 2024.6.28
本次共检高压开关柜
15台，15台高压开关
柜所检项目合格。



178 GX-B1495/20-6-24749～24753 2024.6.28
本次共检高压开关柜5
台，5台高压开关柜所

检项目合格。

179 GX-B1495/20-6-24754～24766 2024.6.28
本次共检高压开关柜
13台,13台高压开关柜

所检项目合格。

180 GX-B1495/20-6-24767～24775 2024.6.28
本次共检高压防爆开
关9台，9台高压防爆
开关所检项目合格。



181 GX-B1322/21-6-24243 2024.6.24 所检项目合格。


