
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

39 GX-B1328/20-7-24030 2024.7.5
本次共检验电器19支，19支

所检项目合格。

40 GX-B1328/20-7-24031 2024.7.5
本次共检携带式接地和接地
短路装置18组，18组所检项

目合格。

41 GX-B1328/20-7-24032 2024.7.5
本次共检绝缘杆8支，8支所

检项目合格。



39 GX-B1495/20-7-24515-24526 2024.7.17
本次共检高压开关设备12
台，12台高压开关设备所

检项目合格。

40 GX-B1495/20-7-24527-24538 2024.7.17
本次共检高压开关设备12
台，12台高压开关设备所

检项目合格。

41 GX-B1495/20-7-24539-24549 2024.7.17
本次共检高压开关设备11
台，11台高压开关设备所

检项目合格。

42 GX-B1495/20-7-24550-24553 2024.7.17
本次共检高压开关设备
4台，4台高压开关设备所

检项目合格。



43 GX-B1495/20-7-24554-24572 2024.7.17
本次共检高压开关设备19
台，19台高压开关设备所

检项目合格。

44 GX-B1495/20-7-24573-24584 2024.7.17
本次共检高压开关设备12
台，12台高压开关设备所

检项目合格。

45 GX-B1495/20-7-24585-24589 2024.7.17
本次共检高压开关设备
5台，5台高压开关设备所

检项目合格。

46 GX-B1495/20-7-24590-24598 2024.7.17
本次共检高压开关设备
9台，9台高压开关设备所

检项目合格。



47 GX-B1495/20-7-24599-24601 2024.7.17
本次共检高压防爆开关
3台，3台高压防爆开关所

检项目合格。

48 GX-B1495/20-7-24602 2024.7.17 所检项目合格。

49 GX-B1495/20-7-24603-24609 2024.7.17
本次共检高压防爆开关
7台，7台高压防爆开关所

检项目合格。

50 GX-B1495/20-7-24637-24648 2024.7.17
本次共检高压防爆开关12
台，12台高压防爆开关所

检项目合格。



51 GX-B1495/20-7-24649-24662 2024.7.17
本次共检高压防爆开关14
台，14台高压防爆开关所

检项目合格。

52 GX-B1495/20-7-24663-24680 2024.7.17
本次共检高压防爆开关18
台，18台高压防爆开关所

检项目合格。

53 GX-B1321/20-7-24191-24192 2024.7.17
本次共检电力电缆2条，2
条电力电缆所检项目合格

。

54 GX-B1321/20-7-24193-24194 2024.7.17
本次共检电力电缆2条，2
条电力电缆所检项目合格

。



55 GX-B1321/20-7-24196-24206 2024.7.17
本次共检电力电缆11条，
11条电力电缆所检项目合

格。

56 GX-B1321/20-7-24207-24213 2024.7.17
本次共检电力电缆7条，7
条电力电缆所检项目合格

。

57 GX-B1321/20-7-24214-24222 2024.7.17
本次共检电力电缆9条，9
条电力电缆所检项目合格

。

58 GX-B1321/20-7-24231-24233 2024.7.17
本次共检电力电缆3条，3
条电力电缆所检项目合格

。



59 GX-B1321/20-7-24234-24241 2024.7.17
本次共检电力电缆8条，8
条电力电缆所检项目合格

。


